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§ Projeh 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

§ Probeneingang 09.01.2025
3 Probenahme 09.01.2025

: Probenehmer Agrolab Austria Jakob Huber
"l Kunden-Probenbezeichnung 06

5 Probenahmestelle-Bezeichnung Al Probehahn

§ wtterung vor der Probenahme Regnerisch

! Witterung während d.Probenahme Wechselhaft

§ Bezeichnung Anlage Gvyv Perg u. Umgebung
I Offizielle Entnahmestellennr. 06
.! Bezeichnung Entnahmestelle Ablauf HB Perg

§ Angew. Wasseraufbereitungen keine
I Misch-oder Wechselwasser JA
: Rückschluß Qual.beim Verbrauch JA
E Rückschluß auf Grundwasser NEIN
5

$ Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
TWV TWV

30412001 304/2001
Parameter lndikator-

Ergebnis B€st.-Gr. werte werte lvlethode

Sensorische

M 6620 | 20'12-12

M 6620 :2012-12

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22'C KBE/ml 2 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37'C KBE/ml 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01

E. coli KBEi 100m1 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
lntestinale Enterokokken KBE/100m1 0 0 0 EN ISO 7899-2 ; 2000-04
Pseudomonas aeruqinosa KBE/100m1 0 0 0 EN ISO '16266 : 2008-02
Clostridium perfringens KBE/l00ml 0 0 0 EN ISO 14189:2016-08

Physikalische Parameter

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i D.- Paulwimrner
Llsl.A/AT-lD-Nr.: Manfred Ganringer
AT U 51S 84 303 Dr. Ca o C. P6ich
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Datum

Kundennr.

304t2001
lndikator-
werte Methode

21 .01 .2025

10084201

646491

112914 Trinkwasser

304t2001
Parameter

ErgebnisBest.-Gr. werte

Wassertemoeratur (vor Ort) 'c 10,3 0 25 3e) DIN 38404-4 ; '1976-12

Leitfähiokeit bei 20'C (vor Ort) uS/cm 418 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7,3 0 6,5 - 9,58) EN ISO 10523 : 2012-02
Trübung (Labor) NTU <0,25 o,25 2)

17\
EN ISO 7027-1 : 20'16-06

SAK 436 nm (Färbuno. ouant.) m-1 <0,5 0,5 0,5 10) EN ISO 7887 : 2011-12
Spektraler Schwächungskoetr (SSK 254 o/" 55,2 1 DIN 38404-3 i 2005-07

SSK 254 nm m-1 2,54 0,1 DIN 38404-3 : 2005-07

. Gelöste Gase
E Sauerstofi (O2)gel. (vor Ort) mq/l 10,3 0,1 DIN IS,O 172891201412

p Aufbereitungsparameter
! Brora(Bro3) ,rr,qfl .0p03 O.OO3 O,q !\.,u,.o1soot ,zool-lz{aa)

E Chemische Standarduntersuchung
Ammonium (NH4) mq/l <0,0'l 0,01 0,5 8) EN ISO 1'1732 : 2005-02
Chlorid (Cl) mq/l 11.5 o.7 200 e) EN ISO 15682:2001-08
Nitrat (N03) mq/l 3.41 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrauso + Nitriu3 mq/l 0,o72 0,025 1

Nitrit (N02) mq/l <0,01 0.0'1 0,'1 1 EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (S04) mg/l 16,0 1 250 s) DIN ISO 22743 : 2015-08

Calcium (Ca) mq/l 68,0 1 400 1sj EN ISO 17294-2:2016-08

Eisen (Fe) mg/l <0,01 0,01 o.2 )4" EN ISO 17294-2 : 20'16-08

Kalium (K) mq/l 2,23 0.5 50 rel EN ISO 17294-2 : 20'16-08

l\4aqnesium (Mq) mq/l 14,4 150 1el EN ISO 17294-2:2016-08

N4angan (Mn) mg/l <0,005 0,005 0,05 ?:l
EN ISO 17294-2 : 20'16-08

Natrium (Na) mq/l 12,4 0,5 200 EN ISO 17294-2 : 2016-08

Säurekaoazität bis pH 4,3 mmol/l 4,22 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Hvdroqencarbonat mq/l 254 2 EN ISO S963-1 : 1995-12

Carbonathärte "dH 11,7 o,2 EN ISO 9963-1 : 1995-12

Gesamthärte 'dH 12,4 0,5 ,8,413 DIN 38409-6 (H 6): 1986-01

Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/l 2,29 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

Summenparameter
TOC mq/l 1,2 0,4 öNoRN,1 EN i484 : 2019-04

Oxidierbarkeit ms O2ll 0,48 0,25 5 151 EN ISO 8467 | 1995-03 (mod.)

Kohlenwasserstoff-lndex (C'1 0-
c40)

mg/l <0,01 0,01 0,1 1el EN ISO 3377-2 : 2000''10

Cvanide leicht freisetzbar mq/l <0.0020 o.oo2 0,05 EN ISO 14403-2 : 2012-07

Fluorid (F) mq/l 0,25 0,05 1,5 EN ISO 10304-1 : 2009-03

Orthophosphat (o-P04) mg/l 0,078 0,015 0,, l:l EN ISO 15681-'l :2004-'12

Bor (B) mq/l <0,020 0.02 EN ISO 17294-2 : 20'16-08

pnüreenrcHr
Auftrag
Analysennr.

Metalle und Halbmetalle
Aluminium (Al) mq/l <0,01 0.01 o,2 EN ISO 17294-2 i 2016-08

Antimon (Sb) mq/l <0,0010 0,001 0,005 EN ISO 17294-2 : 2016-08

Landgericht Wels
FNi 207 355 i

Ust.lr'AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer

Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Datum

Kundennr.

304t2001
lndikator-
werte Methode

21 .O1 .2025

10084201

PRÜFBERIcHT

Auftrag
Analysennr.

646491
112914 Trinkwasser

Einheit

TWV
30412001
Parameter

Best.-Gr. werte

Arsen (As) mq/l 0,0012 0,001 0,01 EN ISO 17294-2:2016-08

Barium (Ba) mq/l 0,028 0,01 1 19) EN ISO 17294-2 : 2016-08

Blei (Pb) mg/l <0,0010 0,00'1 0,01 4 EN ISO 17294-2 : 2016-08

Cadmium (Cd) mq/l <0,00010 0,0001 0.005 EN ISO '17294-2 : 2016-08

Chrom (C0 mq/l <0.001 0,001 0,05 EN ISO 17294-2:2016-08

Kupfer (Cu) mq/l <0,0010 0,001 24) EN ISO 17294-2 i 2016-08

Nickel (Ni) mq/l <0,0010 0,00'l 0,02 4) EN ISO 17294-2:2016-08

Quecksilber (Hq) mq/l <0.0000'10 0.0000'l 0,001 EN ISO 12846 : 2012-04

Selen (Se) mq/l <0,0010 0,00't 0,o2 EN ISO'17294-2 | 20'16-08

Uran (U-238) uo/l 1.1 0,1 15 42) EN ISO 17294-2:2016-08

Zink (Zn) mg/l 0,oo27 0,001 0,1 l:l EN ISO '17294-2 : 2016-08

halogenierte ali phatische Kohlenwasserstoffe (LHKw)

DtN 38407-43 :

DtN 38407-43 :

DtN 3840743 :

DtN 3840743 :

DIN 3840743 : 2014-10

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (P
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E
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d

pfungsmittelPflanzenbehandlungs- und Schädl

FN:207 355 i

Ust.A/AT-iD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer

Manfred Gattringer
Dr. Cano C. Pelch

Aromatische Lösemittel

EN ISO 17993 :

DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

DIN 38407-36 : 2014-09(B B)

DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

DIN 38407-36 r 2014-09(8B)

DIN 38407-36 : 201449(BB)

DIN 38407-37 : 2013-1 1(BB)
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Datum

Kundennr-

21 .01.2025

10084201
PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

646491
112914 Trinkwasser

Ergebnis

TWV
304t2001
Parameter

Best.-Gr. werte

304t2001
lndikator-
werte ft,4ethode

6
E

E

e

-9

9

e

oI

a

E

E

Dicamba r) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 | 2014-09(BB)

DichlorDroD (2.4-DP) u) uo/l <0.010 (NwG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Dieldrin uq/l <0,00700 0,007 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

Dimethachlor u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

Dimethenamid u) uq/l <0.015 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8 B)

Diuron u) !q/l <0.015 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8 B)

Ethofumesat u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09{BB)

Flufenacet u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Glufosinat u) uq/l <0,030 0,03 0,1 DIN ISO 16308 : 2017-09(88)

Glvphosat u) uq/l <0.010 (NwGl 0,03 0,1 DIN ISO 16308 : 2017-0S(BB)

Heptachlor ul uq/l <0,0070 0,007 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11{BB)

Hexazinon u) Lrq/l <0,0250 (NwG) 0,05 0.1 DIN 38407-36 | 2014-09(BB)

lmidacloprid u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

lodosulfuron-methvl u) uq/l <0,030 0.03 0.1 DIN 38407 36 : 2014 09(BB)

lsoDroturon !) uq/l <0.0'15 (NwG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

MCPA u) uo/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

MCPB u) uo/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

MecoDroD (MCPPI u) uq/l <0.010 (NwG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Mesosulfuron-methvl u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Metalaxvl !) uq/l <0.015 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Metamitron u) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,'l DIN 38407-36 | 2014-09(BB)

Metazachlar u) uqi I <0,015 (NWG) 0,03 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Metolachlor (NS) !) uqi I <0.015 (NWG) 0,03 0,'1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Metribuzin u) uq/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 r 2014-09(8B)

Metsulfuron-Methvl u) uq/l <0.025 (NWG) 0,05 0,'1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Nicosulfuron u) uq/l <0.015 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB )

Pethoxamid u) uq/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Propazin uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Propiconazol u) pq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 i 2014-09(8B)

Simazin uq/l <0.015 (NWG) 0.03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(8B)

Terbuthvlazin u) uq/l <0.015 (NWG) 0,03 0.1 DIN 38407-36 : 2014"09(BB )

Thiaclaprid u) uq/l <0.015 (NWG) 0.03 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09iBB)

Thiamethaxam !) uo/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Thifensulfuron-methvl r) uq/l <0.020 (NwG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

Tolvlfluanid u) uq/l <0.0250 (NwG) 0,05 0,1 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

trans-HeDtachloreDoxid !) uq/l <0,00700 0,007 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

Tribenuron-methyl u) uq/l <0.0250 (NwG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

TriclopVr !) uq/l <0.025 (NWG) 0,05 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Triflusulfuron-methvl u) uq/l <0.0250 (NwG) 0.05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Tritasulfuron u) uq/l <0.0250 (NWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 r 2014-09(BB)

2,4-Dbhlorphenoxyessigsäure(2,4D) u) uo/l <0.025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Summe cis/trans- ')
Hootachloreooxid

pg/l <0,020 o,o2 0,03 Berechnung

Pestizide insoesamt (Twvl ) uq/l <0,050 0,05 0,5 Berechnunq

Relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte der PSM
Atrazin-desetht4-de§soptopyl u) uq/! <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 201449(8B)

Desethvlatrazin u) ugll <0,015 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Desethvlterbuthylazin r) uq/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

FN:207 355 i

Ust.l/AT-lD-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. PaulWimmer
lvlanfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich
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Datum

Kundennr.

21 .01 .2025

10084201
PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

646491
112914 Trinkwasser

304D001
Parameter

ErgebnisBest.-Gr. werte

304noo1
lndikator-

werte Methode

Desethylterbuthylazin-2hvdroxv u) uo/l <0,025 (NWG) 0,05 0.1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

DesisoDroDvlatrazin u) uq/l <0,025 (NWG) 0,03 0.1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

Dimethachlorcahonsulfonsäurc u) uo/l <0,0,10 (NwG) 0,03 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfons- u)
(cGA 369873)

ug/l <0,010 (NwG) 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-0S(BB)

Dimethachlor-Saiure(CGA50266),) uq/l <0,010 (NwG) 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Dinethachlarsulfonsaure (CGA u)
354742)

pg/l <0,010 (NwG) 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

lsoproturon-desmethvl u) uq/l <0,025 o,o25 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

ProDazin-2-Hvdroxv u) ps/l <0,030 0,03 0,1 DIN 38407-36 r 2014-09(8B)

Tehuthvlazin-2-hvdroxv u) ps/l <0,025 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 r 2014-09(8B)
2-Anina-4-Methaxy-6-Methyl-1.3.5- u) ps/l <0,025 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BA)

3,5,6-Tichlot-2-Pyndinol (TCP) u) pq/l <0,0250 0,025 0.1 DIN 38407-36 : 20'14-09(BB)

E
E

E

.E

q

_9

9

q

q

e

.§

E

q

.E

ö

4)
5)

24)

42)

10)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

2)
20)

22)
23)
s4)

35)

36)

ln Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von det zuständigen Behörde ein Paßmeterw1ft
füt Nittit von bis zu 0,50m9/l akzeptied wedan, vorausgesetzt die Bedingung [Nitatv50+[Nitrity3 <= 1 ist eingehaften. Abnehmet sind in
diesem Fall datubet zu informieren, dass dieses Wasser nicht fü die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge verwendet wird -
Der ParcmeteNai gilt ltir eine Probe, die die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Vetbraucher repräsentieft.
Det Parcneterwett gilt lür Wasser aus Veieilungsnetzen odet aus Lebensmitttelbetieben an den üblichetweise verwendeten
Entnahmestellen. Der Parametetwei ist bis 12.01.2036 anzuwenden. Ab diesem Zeitpunkt gilt ein Parcmeterwei von 0,005 mg/l.
bezogen auf die Restnonomerkonzentratbn im Wasser, bercchnet aus den Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem
ontsprechenden Polymer in Berührung mit WasseL
ln Regionen, in denen die geologischen Bedingungen zu hohen Konzentationen von lJran im Grundwasser führen, kann ein
Parametetweft von bis zu 30p9,4 von der zuständigen Behörde akzeptiei werden. Abnehm sind in diesem Fa daüber zu infomieren,
dass dieses trryasser, icht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge vetwendet witd.
Die Messung ist nü eiorde ich, wenn grobsinnlich eine Fäfiung e*ennbat ist.
oh ne abnoma le Ve ränd eru ng
Der Parcmeter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parcmeter TOC bestimmt wuda
Übeßchreitungen bis zu 750 mg/l bteiben außet Betracht, sofem der dem Catzium nicht äquivatenle 6ehal des Suifafes 250 mg/t nicht
übersteigt.
Bei der Aulbereitung von Obeilächenwasser gilt ein Parameterwei von 1,0 NTU im Wasser am Ausgang det Wasseraufbereitungsanlage.
Das Wasser sollte nicht kotrosiv sain. Bei Wasse,i das besf,immf lsf in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, dai det pH-Wei am Punkt
der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. lst dieses Wasset von Natut aus kohlensäurchältig oder ist es fiit Kohlensäure versetzt, kann dor
Mindestwerl niedrige r sein.
Der lndikatoweft ist nicht in der Tinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondem ist im Lebensmiftelbuch CODEX (KapitelBl)
festgelegt.
Fürden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
Det lndikatonveft (Beufteilungstoleranz +- 0,01 mgtl) gilt beim Austrift aus dem Wasserwetk. BeiWasser aus tnstaltationen gift ein
lndikatorwett von 5 mg,4 (Beuteilungstoleranz +- 0,5 mg,4).
Der lndikatotued gik, wenn das Wasset dutch chemisch-technischa Maßnahmen enthättet oder entsah wurde.
lndikatotwetT nach Zudosierung 6,7 mg/l ges. PO4
Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 mYd) können bei einwandfreiet wasserb1schaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mgll Fe toleieft werden.
Bei Einzelwasseryersorgungsanlagen (Abgabe < 10 m3/d) können bei einwandfreiet wasserbeschaffenheit bezllglich Sensorik und Anzahl
KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleieft weden.
Der Wei stellt einen "Akionsweft" dar, bei dessen Überschrcitung die Llrsache zu ptiifen und festzustellen ist, ob bzw. welche
Maßnahmen zu Wiede.herstellung einer einwandfteien Wasserqualität erforderlich sind. Bei Überschrcitung hat der Betreiber der Antage
die zuständige Behüde zu infonnieron.

LandgerichiWels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. PaulWimmer
Ust.A,/AT-lD-Nr.. Manfred Gattrinqer
AT U 519 €4 303 Dr. Caflo C. Peich

Unerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten
Chlorthalon -Ar. dsulfonsäure u)
(R417888. M 12)

pg/l <0,010 (NwG) 0,025 3 36) DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

DIN 38413-6 : 2007-02(PW)
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Datum 21 .01 .2025

10084201
PRÜFBERIcHT

Auftrag
Analysennr.

646491
112914 Trinkwasser

AbweichendeBestimmungsmethode Parameter

Kundennr.

Arsen (As)
Barium (Ba)
Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg),Kalium (K)
Chlorid (Cl),Nitrat (N03)
Fluorid (F)

Orthophosphat (o-P04)
Oxidierbarkeit

39) Dieset Richtweft gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen
8) Geogen bedingte Überschreitungen bis 5 mg/l bleiben außet Betracht. Ab einem Gohaft von 0,2 mg/l dülen Chlorungsveiahren nicht

angewendet werden.
9, Das Wasse/ so/te nicht korrosiv sein. Ab einem Gehaft von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoften zu

Korrosionen kommen-

Tinkwv: TinkwasseNerordnung BGBI ll 304/2001
Efläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in det Spalte Ergebnis bedeutet, det betrelfende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrcnze nicht quantifizieft ar.
Das Zeichen '<....(NWG)" oder n.n. in det Spafte Eryebnis bedeutet, der betrcffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bercich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der lvlessunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert aufdem GUI\4 (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, lEC, IFCC, lSO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for caiculation of measurement uncertainty in
environmental iaboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte 'Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

I\,4essunsicherheit

10%
6%
8%

15%
14%
13%
5%

18%
12%
11%

Geschäftsfü h rer

I\,4anfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Säurekapazität bis pH 4,3,Sulfat (SO4),SSK 254 nm,Spektraler
Schwächungskoeff. (SSK 254 nm) d-100mm
IOC
Uran (U-238)
Zink (Zn)

Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN lSO 19458 : 2006.08
u) enme Diensdeistunq einos AGROLAB GRWP Labaß

Unte6uchunq durch
(BB) AGROLAB wassoranaly,lik GmbH, l4oosslEsse 6 a, 82279 Echins /Ammeße, t die zitiefe Methode akkeditief nach DIN EN l§O/lEC 17025:2018, Akkediliernssvefhren: D-
PL-22802-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN ISO 15061 :2001-12; DIN ISO 16308 :2017-09; DIN 38407-36 :2014-09; DIN 38407-37 :2013-11
(PW) AGROLAB Potsdäm GmbH, schlaaEweg 1Ä, 14473 Poisdam, ftlr die zirierte Merhode akkEditiert nach D N EN lso/lEc 17025:2014, Akkeditierungsverfahren: D-PL-21535-01-00
DAKKS

Methoden

DIN EN 14207:2003-09; DIN 38413-6:2007-02

Die lndikator- und Parametenarerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn det Ptüungen: 09.01.2025
Ende der Prüungen: 20.01.2025 (Vedängerung wg. Nacheiassung und/odet Plausibilitätsprüfung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geüüften Gegenständo. ln Fällan, wo das Prüflabot nicht für die Prcbenahme
verantwottlich waL geken die beichteten Ergebnisse fb die Prcben wie e lalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
lnfomationen veranlwotllich. Die ggf. im vodiegenden Pditbeicht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkredilerung des
Laboratoiums und können sich auf die Validität det Prt|fergebnisse auswitken. Die auszugsweise Vetuielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulä§'§iig.
Bei der Konformitätsbeweiung wird als Entscheidungsrcgel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten weden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche odet notmative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

Landge cht Wels
FN:207 355 i

Ust.I/AT-lD-Nr.l
AT U 519 84 303
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
rel.: +43 (017247121000-0, Fax: +43 (0)7247121000-50
eMail: ofllce@agrolab.at www.agrolab.at

.t
4q AGROLAB enoue

Your labs. Your service.

Datum 21 .01 .2025

Kundennr. '10084201

PRüFBERIcHT
Auftrag
Analysennr.

64649'l
112914 Trinkwasser

;" AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel.07247121000-0
$ Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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Landgenchtwels Geschäftsführcr
FN: 207 355 i Dr. PaulWimmer
Usl /VATJD-Nr. Manfred Gatlnnqer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peiah
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